
№                         

п/п
Дата

Наименование 

объекта
Время откл/вкл.

1 03.12.2017г. КТП-875 13.00-15.00

2 11.12.2017г. ТП-00505 14.00-16.30

3 14.12.2017г. ТП-00407 14.00-16.30

4 17.12.2017г. КТП-5177 9.00-12.00

5 17.12.2017г. КТП-581 13.00-16.00

Информация о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов за декабрь 2017 года



по состоянию на 22.12.2017г.

Причина отключения

Плановое обслуживание и чистка изоляции распред.устройств, 

силового трансформатора. Проверка нагрева контактов пирометром. 

Замеры сопровтивления изоляции, нагрузок и напряжения на 

трансформаторе. Ревизия контактов отходящих фидеров. 

Плановое обслуживание и чистка изоляции распред.устройств, 

силового трансформатора. Проверка нагрева контактов пирометром. 

Замеры сопровтивления изоляции, нагрузок и напряжения на 

трансформаторе. Ревизия контактов отходящих фидеров. Замер 

сопротивления заземления и переходное сопротивление.

Плановое обслуживание и чистка изоляции распред.устройств, 

силового трансформатора. Проверка нагрева контактов 

пирометром.Протяжка крышки бака силового трансформатора, 

доливка масла. Замеры сопровтивления изоляции, нагрузок и 

напряжения на трансформаторе. Ревизия контактов отходящих 

фидеров. Замер сопротивления заземления и переходное 

сопротивление.

Плановое обслуживание и чистка изоляции распред.устройств, 

силового трансформатора. Проверка нагрева контактов пирометром. 

Замеры сопровтивления изоляции, нагрузок и напряжения на 

трансформаторе. Ревизия контактов отходящих фидеров. Замер 

сопротивления заземления и переходное сопротивление.

Плановое обслуживание и чистка изоляции распред.устройств, 

силового трансформатора. Проверка нагрева контактов пирометром. 

Замеры сопровтивления изоляции, нагрузок и напряжения на 

трансформаторе. Ревизия контактов отходящих фидеров. Замер 

сопротивления заземления и переходное сопротивление.
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