
по состоянию на 29.11.2017г.

№                         

п/п
Дата

Наименование 

объекта
Время откл/вкл. Причина отключения

1 01.11.2017г. КТПН-00102 11.00-13.30

Плановое обслуживание и чистка силового трансформатора, 

доливка масла. Проверка нагрева контактов пирометром. Замеры 

соправтивления изоляции, нагрузок и напряжения на 

трансформаторе. Ревизия контактов отходящих фидеров. 

2 15.11.2017г. КТПН-607 13.00-16.00

Плановое обслуживание и чистка силового трансформатора, 

протяжка крышки трансформатора, доливка масла. Проверка 

нагрева контактов пирометром. Замеры соправтивления изоляции, 

нагрузок и напряжения на трансформаторе. Ревизия контактов 

отходящих фидеров. Осмотр контура заземления. Вырубка поросли 

в охранной зоне ТП.

5 17.11.2017г. КТПН-0057 07.00-10.00

демонтаж старого и монтаж нового РЛНД-400  Обслуживание 

трансформатора, замер изоляции обмоток. Обслуживание РУ-0,4 

кВ, ремонт вводного рубильника, пираметрический контроль 

контактов.

6 17.11.2017г. КТПН-0056 07.00-09.30

Плановое обслуживание РУ-0,4 кВ, обслуживание силового 

трансформатора. Замеры сопративления изоляцииТМГ-630, 

нагрузок и напряжения на трансформаторе. Проверка контура 

заземления. 

Информация о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов за ноябрь 2017 года


