
№                         

п/п
Дата

Наименование 

объекта
Время откл/вкл. Причина отключения

1 07.10.2017г. ТП-00709 07.00-11.00

Плановое обслуживание и чистка силового трансформатора, 

протяжка крышки трансформатора, доливка масла. Проверка 

нагрева контактов пирометром. Замеры соправтивления изоляции, 

нагрузок и напряжения на трансформаторе. Ревизия контактов 

отходящих фидеров. Осмотр контура заземления.

2 07.10.2017г. ТП-00126 07.00-11.00

демонтаж старого и монтаж нового РЛНД-400, установка новых ТТ, 

ПУ, ИК.  Санитарная уборка помещений РУ-6 и 0,4 кВ, 

трансформаторной камеры, обслуживание трансформатора, замер 

изоляции обмоток. Обслуживание РУ-0,4 кВ, ремонт вводного 

рубильника, протяжка контактов, пираметрический контроль 

контактов. нанесение диспетчерских наименований.

3 10.10.2017г. ТП-5173 07.00-08.30

Плановое обслуживание РУ-0,4 кВ, обслуживание силового 

трансформатора. Замеры сопративления изоляции, нагрузок и 

напряжения на трансформаторе. Замеры сопративления изоляции, 

нагрузок и напряжения на трансформаторе. Проверка контура 

заземления. 

4 12.10.2017г. ТП-5179

Плановое обслуживание и чистка силового трансформатора. 

Контроль уровня масла. Замеры сопративления изоляции, нагрузок и 

напряжения на трансформаторе. Проверка нагрева контактов 

пирометром. Замеры сопративления изоляции, нагрузок и 

напряжения на трансформаторе. Проверка контура заземления. 

5 13.10.2017г. ТП-899 10.00-12.00
Плановое обслуживание и чистка силового трансформатора, 

доливка масла. Замеры сопративления изоляции, нагрузок и 

напряжения на трансформаторе. Проверка контура заземления. 
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